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Ventil-Stellantrieb
Valve servo drive
Action neu r d e vanne
Posicion ado r d e válvula
Klep regelaand rijving 
Attuatore a valvola
Ven tilmanöverdon 
Ven tilový servopoh on
Nap d n astawnika zaworu
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GEFAHR! Elektr ische Spannung 230V.

DANGER! Electr ical voltage 230V.

DANGER! Tension électr ique 230V.

¡PELIGRO! Tensión eléctrica 230V.

GEVAAR! Elektrische spanning 230V.

PERICOLO! Tensione elettrica 230V.

FARA! Elektr isk spänning 230V.

NEBEZPE Í! Elektrické nap tí 230V.

NIEBEZPIECZE STWO! Napi cie 
elektryczne 230V.

!
230B.

VESZÉLY! Elektromos feszültség 230V.

ACHTUNG!  Montage und Installation darf nur durch 
qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

NOTICE!  Assembly and installation may only be carr ied 
out by qualified specialist personnel.

ATTENTION!  Le montage et l‘installation doivent 
uniquement être effectués par du personnel qualifié.

¡ATENCIÓN!   El montaje y la instalación sólo lo puede 
realizar personal técnico calificado.

LET OP!   Montage en installatie mogen slechts door ge-
schoold personeel met de nodige kwalificatie worden uit-
gevoerd.

ATTENZIONE!  Fare svolgere i lavori di montaggio e 
installazione solo da parte di personale qualificato.

VARNING!  Montage och installation får endast ske av 
kvalificerad fackpersonal.

POZOR!  Montáž a instalaci smí provádt pouze 
kvalifikovaný odborný personál.

UWAGA!  Monta  i instalacj  mog  przeprowadza  tylko 
wykwalifikowani specjali ci.

!

.

FIGYELEM!  A szerelést és telepítést csak 
szakképzett személyek végezhetik.

Technik mit Zukunft. 
DEUTSCHE QUALITÄTSARMATUREN



1 IP54
0..50 °C
Luftfeuchte nicht kondensierend
Non-condensing humidity
Humidité relative, non 
condensée
Humedad de aire no 
condensado
Luchtvochtigheid niet 
condenserend
Umidità aria non condensante
Ej kondenserande luftfuktighet
Nekondenzující vlhkost vzduchu
Niekondensuj ca wilgotno
powietrza

Nem kondenzáló páratartalom
2

3

5..20°C

≤ 90° > 100 mm

1 2
2,5 mm

3

M8x30

S8

4

1 
m

m

5

100°... 110°

6 7

M16x1,5

M20x1,5

1 2 3

8,0 mm

4

5 6

3 2 1

PENL1
(0V)(24V)

0 Y A 0 0 M 3 2V 1

0V24
V

ARI-PACO
0,85Y

ARI-PACO
0,85D

7 8

ARI-PACO 
0,85 D / 0,85 Y


